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~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
KAROL Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa
Strzakty 55
21-560 Migdzyrzec Podlaski
ZAPYTANIE OFERTOWE
Data Zapytania ofertowego: 11 stycznia 2018 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 19.01.2018 r.
Nazwa Modernizacja pomieszczenia chtodniczego szok
zadania
Pytanie Prosze jeszcze o potwierdzenie temperatury w komorze szokowej. Czy

temperatura -450C (stownie: minus czterdzieci pie¢) w komorze jest podana

prawidtowo?

Odpowiedz Tak, zaktadana temperatura w komorze musi wynosi¢, co najmniej - 45 stopni C
(stownie: minus czterdziesci piec)

Jan Brodawka

(Podpis)
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