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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data Zapytania ofertowego: 23 września 2021 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi z 5 października 2021 r. 

 

 

1. Nazwa zadania 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 498,96 kW 
 
2. Zamawiający  

„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba / Dane kontaktowe: 

Strzakły 55 
21-560 Międzyrzec Podlaski 
Tel. +48 83 373 10 17 
Fax. +48 83 371 10 38 
E-mail: biuro@zpm-karol.pl 
 
3. Pytania i odpowiedzi 

Pytanie 1 

Klasa IP dla inwertera: min IP66. Standardem dla inwerterów na rynku jest klasa ochrony IP65, również karta 
katalogowa znajdująca się w dokumentacji projektowej załączonej w dokumentacji przetargowej zawiera 
falownik z klasą IP65. W związku z tym czy akceptowany jest inwerter z klasą ochrony IP65? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i nie akceptuje inwertera z klasą ochrony IP65. 
Zamawiający nie dokonuje tym samym zmian w Zapytaniu ofertowym.  
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Zamawiający zwraca uwagę, że zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi  
w Zapytaniu ofertowym, a „opis przedmiotu zamówienia stanowią łącznie zapisy Zapytania ofertowego, 
Projektu budowlanego i innych dokumentów przywołanych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym”. 

Pytanie 2 

Minimalna liczba wejść/ trackerów MPPT: 20/10, czy jest to liczba MPPT sumy wszystkich falowników czy 
jednego? 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający wyjaśnia, że parametr „minimalna liczba wejść/trackerów MPPT: 20/10” została określona dla 
jednego falownika. 

 

 

                       Jan Brodawka 
…………………………………… 

                                                   (osoba reprezentująca) 

 


